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连云港市住房和城乡建设局
关于2023年第一季度度全市城镇生活污水处理设施运行情况的通报

各县区政府，各功能板块管委会，各有关单位：
为加强城镇污水处理设施运行管理，充分发挥污水处理设施减排效益，根据各县区在全国及江苏省城镇污水处理信息管理系统报送的相关数据、各县区实际运行情况，现将2023年第一季度全市城镇生活污水处理设施运行情况通报如下：
一、城镇污水处理设施现状情况
全市共建成61座(不含工业兼生活和分散处理设施)城镇生活污水处理设施，总处理规模约65.115万吨/日，建成配套污水管网约1960公里。详见附表1。
（一）城市污水处理厂情况
县城及以上城市生活污水处理厂10座，总处理规模58万吨/日，建成配套污水管网约1455公里，均达到一级A排放标准，城市污水处理设施覆盖率100%。
（二）乡镇污水处理设施情况
乡镇污水处理设施51座，基本正常运行，总处理规模7.115万吨/日，建成配套污水管网约505公里，除东海县青湖镇污水处理厂其他均执行一级A标准，建制镇污水处理设施覆盖率100%。
二、城镇污水处理设施运行情况
 (一)城市污水处理厂
1.处理情况
一季度10座城市污水处理厂累计处理污水约4243万吨，同比去年4034万吨提升5.2%；全市城市污水处理厂平均负荷率为81.28%，同比上一年度90.4%下降约10.1%。其中：市区南城污水处理厂负荷率超过100%，市区大浦、赣榆创联、灌云南风污水处理厂负荷率超过90%。详见附表3。
2.处理效能
一季度全市城市污水处理厂平均进水COD、BOD浓度分别约为153.77 mg/L、70.08mg/L，同比2022年145 mg/L、65.49mg/L分别提升5.5%、7%。城市污水处理厂效能总体提升。其中，大浦工业区、赣榆创联、灌云南风、灌南城西进水BOD、COD浓度增长超过30%，大浦、墟沟、南城、东海城东、灌南城东效能降低，特别是墟沟和灌南城东污水处理厂进水BOD浓度同比降幅达到30%。详见附表3。
3.管理情况
全市10座城市污水处理厂全部运行正常，墟沟污水处理厂扩建工程投入正式运行。本季度各县区对县级以上污水处理厂开展了自查评估工作，并配合省住建厅对灌南城东和城西污水处理厂、东海西湖和城东污水处理厂、市区墟沟污水处理厂和临港污水处理厂开展了考核评估，我市被考核的城市污水处理厂均通过省住建厅考核。
（二）乡镇污水处理厂
1.处理负荷
全市51座乡镇污水处理设施除东海青湖镇尚未提标改造外均执行一级A排放标准，共处理污水约240.82万吨，负荷率约为38.5%，较去年同期191.91万吨提升25.5%。全市乡镇污水处理厂负荷率低于20%的有10座，连云区1座负荷率低于10%，赣榆区1座负荷率低于10%，东海县7座中有1座负荷率低于10%，灌云县1座负荷率低于10%。详见附表4。
2.处理效能
全市乡镇污水处理设施进水浓度相较去年同期有所降低，乡镇污水处理厂COD平均进水浓度约为101.81mg/L，比去年一季度末106.15mg/L降低4.1%。海州区、连云区、东海县、灌云县高于全市平均进水浓度，灌南、赣榆低于全市平均进水浓度，全市9座乡镇污水处理厂COD平均进水浓度低于50mg/L，其中灌南县6座、赣榆区2座、东海县1座。详见附表4。
3. 管理情况
全市共有30座乡镇污水处理厂未产生污泥、18座乡镇污水处理厂出现停产或减产情况，严重影响我市乡镇污水处理设施全运行考核成绩。其中，赣榆区有8座乡镇污水处理厂因检修频繁出现停产情况、东海县有7座乡镇污水处理厂因进水长期超标出现减产情况、灌南县有3座乡镇污水处理厂因外围管网维修出现停产减产情况、灌云县有2座乡镇污水因设备维修、进水超标冲击、重新训养污泥等原因出现长期停产情况。详见附表2。
综合处理负荷、污泥产生量、能耗等因素，乡镇污水处理厂全运行比例为连云港市78.4%。其中，海州区100%、连云区66.7%、赣榆区90%、东海县52.9%、灌云县88.9%、灌南县100%。详见附表4。
三、存在的主要问题
（一）墟沟污水处理厂效能降低问题较为突出。根据现场调查，连云区存在山上分流山下截流，市开发区芙蓉沟片区和江宁工业园片区污水合流问题突出，支流或沟塘大量拦蓄污水进入污水管网系统，造成墟沟污水处理厂进水BOD和COD浓度降低超过30%。
（二）乡镇污水治理问题仍比较突出。各县区乡镇污水处理厂仍存在污水直排、污水管网设施建设滞后、管网缺乏日常维护、泵站运行不正常、工业及养殖废水超标排放、河水倒灌、进水污染物浓度波动较大、厂网一体化协调管理机制不健全等问题，部分乡镇污水处理厂正常运行举步维艰。
（三）城镇污水处理厂精细化管理不高。通过全市城镇污水处理厂运行管理考核发现，我市城镇污水处理厂运行管理相对较为粗放，在技术研发、工艺分析、安全管理、应急体系、成本控制等方面仍存在明显短板，精细化管理水平仍需加快提升。
（四）不重视信息报送工作。赣榆区、灌云县、灌南县截至目前仍未报送省系统一季度污水产生量季报，灌云县对全国系统企业填报的数据审核不及时，县区主管部门不重视信息报送工作，信息反馈不及时，季度报表信息报送不全。详见附件5。
四、下一步工作要求
[bookmark: _GoBack]（一）加强组织领导。各县（市、区）政府是城镇生活污水处理设施运行管理的责任主体，应按照《连云港市城镇生活污水处理提质增效实施方案》和《连云港市乡镇污水处理提质增效实施方案》的要求，加强区域工作统筹，重点加快乡镇污水管网建设、规范污水管网泵站运行、加强对重点排水户监管力度，把建设任务和运行管理责任分解落实到各有关部门，夯实责任，重点推进城镇污水处理提质增效。
（二）加强监督考核。县区主管部门要履行监管职责，在不定期抽查的基础行每季度组织城镇污水处理设施运行情况检查与考核，强化对考核结果使用，并将通报情况报我局备案。各县区会同本级环保部门要求，建立完善的审批和报备流程，切实做好城镇污水处理厂停产和减产监管。
（三）加强信息统计报送。各县区指定专人负责信息统计，层层把关，确保相关数据真实准确，及时维护与审核全国、全省城镇污水处理信息管理系统，注重报送数据的完整性和及时性，特别要注意污泥产生量、新增污水管网、新增排水户数量等数据的填报，日报最迟滞后3日、月（季）度数据于上一周期结束后5日内前完成填报与审核工作。
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连云港市住房和城乡建设局
                       2023年7月4日
（此件公开发布）




抄报：市政府。
抄送：各县区住建局，东海县水务局。
连云港市住房和城乡建设局办公室            2023年7月4日印发 
附件1
全市城镇污水处理设施现状情况表
	序号 
	区县
	污水厂名称
	类别
	规模
	排放标准
	运行状态

	
	
	
	
	（万吨）
	
	

	1
	连云区
	连岛污水处理厂
	乡镇
	0.075
	一级A
	运行

	2
	
	连云老街污水处理站
	乡镇
	0.05
	一级A
	运行

	3
	
	墟沟污水处理厂
	城市
	8
	一级A
	运行

	4
	
	宿城污水处理厂
	乡镇
	0.1
	一级A
	运行

	连云区合计
	4座污水处理设施
	
	8.225
	
	

	5
	
	大浦污水处理二厂
	城市
	10
	一级A
	运行

	开发区合计
	1座污水处理设施
	
	10
	
	

	6
	海州区
	城南污水处理厂
	城市
	4
	一级A
	运行

	7
	
	大浦污水处理厂
	城市
	12
	一级A
	运行

	8
	
	锦屏污水处理厂
	乡镇
	0.05
	一级A
	运行

	9
	
	浦南污水处理厂
	乡镇
	2
	一级A
	运行

	10
	
	新坝镇污水处理厂
	乡镇
	0.03
	一级A
	运行

	海州区合计
	5座污水处理设施
	
	18.08
	
	

	11
	赣榆区
	创联污水处理厂
	城市
	6.5
	一级A
	运行

	12
	
	班庄镇清远生活污水处理有限公司
	乡镇
	0.05
	一级A
	运行

	13
	
	城头镇为民生活污水处理有限公司
	乡镇
	0.05
	一级A
	运行

	14
	
	墩尚镇洁达污水处理厂
	乡镇
	0.05
	一级A
	运行

	15
	
	赣榆县城西镇污水处理厂
	乡镇
	0.05
	一级A
	运行

	16
	
	黑林镇林清生活污水处理厂
	乡镇
	0.05
	一级A
	运行

	17
	
	厉庄镇中心污水处理厂
	乡镇
	0.05
	一级A
	运行

	18
	
	连云港石清污水处理有限公司
	乡镇
	0.08
	一级A
	运行

	19
	
	沙河镇建民生活污水处理厂
	乡镇
	0.08
	一级A
	运行

	20
	
	塔山镇城前污水处理有限公司
	乡镇
	0.05
	一级A
	运行

	21
	
	塔山镇土城污水处理有限公司
	乡镇
	0.05
	一级A
	运行

	赣榆区合计
	11座污水处理设施
	
	7.06
	
	

	22
	东海县
	城东污水处理厂
	城市
	2
	一级A
	运行

	23
	
	西湖污水处理厂
	城市
	4
	一级A
	运行

	24
	
	安峰镇污水处理厂
	乡镇
	0.25
	一级A
	运行

	25
	
	白塔埠镇污水处理厂
	乡镇
	0.15
	一级A
	运行

	26
	
	房山镇污水处理厂
	乡镇
	0.15
	一级A
	运行

	27
	
	洪庄镇东塔桥村生活污水处理厂
	乡镇
	0.05
	一级A
	运行

	28
	
	黄川镇污水处理厂
	乡镇
	0.05
	一级A
	运行

	29
	
	李埝乡生活污水处理厂
	乡镇
	0.05
	一级A
	运行

	30
	
	平明镇污水处理厂
	乡镇
	0.15
	一级A
	运行

	31
	
	青湖镇污水处理厂
	乡镇
	0.15
	一级B
	运行

	32
	
	曲阳乡赵庄村生活污水处理厂
	乡镇
	0.05
	一级A
	运行

	33
	
	山左口乡山西村生活污水处理厂
	乡镇
	0.05
	一级A
	运行

	34
	
	石湖乡小娄村生活污水处理厂
	乡镇
	0.05
	一级A
	运行

	35
	
	石梁河镇污水处理厂
	乡镇
	0.05
	一级A
	运行

	36
	
	双店镇新昌沂村生活污水处理厂
	乡镇
	0.05
	一级A
	运行

	37
	
	桃林镇小桃林村污水处理厂
	乡镇
	0.15
	一级A
	运行

	38
	
	温泉镇污水处理厂
	乡镇
	0.5
	一级A
	运行

	39
	
	张湾乡后湾村生活污水处理厂
	乡镇
	0.05
	一级A
	运行

	40
	
	驼峰乡生活污水处理厂
	乡镇
	0.05
	一级A
	运行

	东海县合计
	19座污水处理设施
	
	8
	
	

	41
	灌云县
	南风污水厂
	城市
	8
	一级A
	运行

	42
	
	东王集污水处理厂
	乡镇
	0.1
	一级A
	运行

	43
	
	龙苴污水厂
	乡镇
	0.2
	一级A
	运行

	44
	
	南岗乡污水处理厂
	乡镇
	0.1
	一级A
	运行

	45
	
	四队污水厂
	乡镇
	0.1
	一级A
	运行

	46
	
	同兴镇污水厂
	乡镇
	0.3
	一级A
	运行

	47
	
	图河镇污水处理厂
	乡镇
	0.1
	一级A
	运行

	48
	
	下车镇污水处理厂
	乡镇
	0.2
	一级A
	运行

	50
	
	杨集污水厂
	乡镇
	0.2
	一级A
	运行

	51
	
	圩丰污水厂
	乡镇
	0.1
	一级A
	运行

	灌云县合计
	10座污水处理设施
	
	9.40
	
	

	52
	灌南县
	灌南城西污水处理厂
	城市
	2
	一级A
	运行

	53
	
	灌南县城东污水处理厂
	城市
	1.5
	一级A
	运行

	54
	
	百禄污水厂
	乡镇
	0.05
	一级A
	运行

	55
	
	堆沟污水厂
	乡镇
	0.1
	一级A
	运行

	56
	
	灌南县上淋污水处理厂
	乡镇
	0.05
	一级A
	运行

	57
	
	灌南县新集污水处理有限公司
	乡镇
	0.05
	一级A
	运行

	58
	
	孟兴庄污水厂
	乡镇
	0.05
	一级A
	运行

	59
	
	三口镇污水处理厂
	乡镇
	0.2
	一级A
	运行

	60
	
	汤沟镇污水处理厂
	乡镇
	0.1
	一级A
	运行

	61
	
	田楼镇污水处理厂
	乡镇
	0.2
	一级A
	运行

	62
	
	张店污水厂
	乡镇
	0.05
	一级A
	运行

	灌南县合计
	11座污水处理设施
	
	4.35
	
	

	全市合计
	全市61座污水处理设施
	
	65.115
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附件2 
 2023年第一季度停产减产城镇污水处理厂情况表
	县区
	名称
	规模（万吨/日）
	停产减产时间
	备注

	赣榆区
	黑林镇林清生活污水处理厂
	0.05
	3.15-3.18
	停产

	赣榆区
	塔山镇土城污水处理有限公司
	0.05
	1.29-2.18，2.28-3.12
	停产维修曝气头

	赣榆区
	厉庄镇中心污水处理厂
	0.05
	2.10-2.12，2.14-2.20
3.1-3.13
	出水渠、出水口改造停产减产

	赣榆区
	班庄镇清远生活污水处理有限公司
	0.05
	3.21-3.24
	膜维护停产

	赣榆区
	墩尚镇洁达污水处理厂
	0.05
	1.7-1.10，3.7-3.10
	出水口改造、膜维护停产

	赣榆区
	塔山镇城前污水处理有限公司
	0.05
	1.12-1.13，2.14-2.17
3.15-3.16，3.28-3.30
	设备维护、膜维护、管网无水停产

	赣榆区
	赣榆县城西镇污水处理厂
	0.05
	1.9-1.10，1.27-1.28，2.15-2.17，3.14-3.20，3.31
	设备维护、出水渠改造、管网无水停产

	赣榆区
	城头镇为民生活污水处理有限公司
	0.05
	1.23-1.24
	变电所检修停电

	东海县
	山左口乡山西村生活污水处理厂
	0.05
	1.14-1.31
	减产

	东海县
	双店镇新昌沂村生活污水处理厂
	0.05
	1月份
	减产

	东海县
	驼峰乡污水处理厂
	0.05
	1.1-3.9
	减产

	东海县
	石梁河镇污水处理厂
	0.05
	2月、3月份
	减产

	东海县
	李埝乡生活污水处理厂
	0.05
	1.13-1.31
	减产

	灌云县
	龙苴污水厂
	0.2
	1.7-1.15
1.19，1.30
	停产
减产

	灌云县
	南岗乡污水处理厂
	0.1
	1.5-1.12，2.19-3.31
	停产

	灌南县
	孟兴庄污水厂
	0.05
	3.29-3.31
	外围管网检修停产

	灌南县
	汤沟镇污水处理厂
	0.1
	2.21-2.28
	减产

	灌南县
	百禄污水厂
	0.05
	3.28-3.29
	停产


附件3
2023年一季度城市污水处理厂运行情况表
	污水处理厂名称
	2023年一季度
	2022年一季度
	两年一季度同比情况（%）

	
	规模
（万吨/日）
	处理水量
（万吨）
	负荷率
（%）
	BOD（mg/L）
	COD（mg/L）
	规模
（万吨/日）
	处理水量
（万吨）
	负荷率
（%）
	BOD（mg/L）
	COD（mg/L）
	处理水量
	处理负荷
	BOD
	COD

	大浦污水处理厂
	12
	1048.16
	97.05%
	56.9
	150.86
	12
	1040.55
	96.35%
	66.66
	174.21
	0.73%
	0.73%
	-14.64%
	-13.40%

	墟沟污水处理厂
	8
	366.63
	50.92%
	38.89
	101.62
	4
	367.3
	102.03%
	55.96
	150.31
	-0.18%
	-50.09%
	-30.50%
	-32.39%

	大浦工业区污水处理厂
	10
	536.47
	59.61%
	111.03
	238.74
	5
	481.8
	107.07%
	83.64
	177.63
	11.35%
	-44.33%
	32.75%
	34.40%

	南城污水处理厂
	4
	360.97
	100.27%
	81.28
	159.86
	4
	345.75
	96.04%
	90.37
	187.02
	4.40%
	4.40%
	-10.06%
	-14.52%

	赣榆区新城污水处理厂
	6.5
	580.86
	99.29%
	57.54
	184.51
	6.5
	584.08
	99.84%
	42.46
	120.74
	-0.55%
	-0.55%
	35.52%
	52.82%

	东海城东污水处理厂
	2
	144.67
	80.37%
	88.37
	176.2
	2
	188.23
	104.57%
	98.16
	178.04
	-23.14%
	-23.14%
	-9.97%
	-1.03%

	东海西湖污水处理厂
	4
	281.9
	78.31%
	110.38
	200.76
	4
	248.54
	69.04%
	100.46
	186.62
	13.42%
	13.42%
	9.87%
	7.58%

	灌云南风污水处理厂
	8
	686.43
	95.34%
	89.23
	177.46
	8
	621.04
	86.26%
	62.11
	134.16
	10.53%
	10.53%
	43.66%
	32.27%

	灌南城东污水处理厂
	1.5
	94.73
	70.17%
	34.38
	79.05
	1.5
	47.91
	35.49%
	48.8
	68.59
	97.72%
	97.72%
	-29.55%
	15.25%

	灌南城西污水处理厂
	2
	142.22
	79.01%
	55.72
	106.93
	2
	108.53
	60.29%
	37.02
	85.93
	31.04%
	31.04%
	50.51%
	24.44%

	合 计
	58
	4243.04
	81.28%
	70.08
	153.77
	49
	4033.73
	91.47%
	65.49
	144.99
	5.19%
	-11.13%
	7.01%
	6.06%




附件4  

2023年一季度乡镇污水处理设施运行情况表

	序号
	区县
	污水厂名称
	投运规模
（万吨）
	处理
水量
（万吨）
	负荷率%
	进水COD
(mg/L)

	1
	连云区
	连岛污水处理厂
	0.075
	0.6
	8.94
	142.08

	2
	连云区
	连云老街污水处理站
	0.05
	1.28
	28.55 
	129.76

	3
	连云区
	连云区宿城污水处理厂
	0.1
	2.17
	24.1 
	235.98

	合计
	全运行比例%：66.7
	0.225
	4.05
	20.03
	169

	4
	海州区
	锦屏污水处理厂
	0.05
	4
	88.9
	138.11

	5
	海州区
	浦南污水处理厂
	2
	89.29
	49.61
	132.13

	6
	海州区
	新坝镇污水处理厂
	0.03
	2.36
	88.51
	181.73

	合计
	全运行比例%：100
	2.08
	95.65
	51.11
	150.66

	7
	赣榆区
	班庄镇清远生活污水处理有限公司
	0.05
	2.1
	46.7 
	74.37

	8
	赣榆区
	城头镇为民生活污水处理有限公司
	0.05
	2.26
	50.27 
	88.44

	9
	赣榆区
	墩尚镇洁达污水处理厂
	0.05
	2.27
	51.8 
	48.9

	10
	赣榆区
	赣榆县城西镇污水处理厂
	0.05
	2.02
	45.03 
	20.47

	11
	赣榆区
	黑林镇林清生活污水处理厂
	0.05
	2.27
	52.86
	74.42

	12
	赣榆区
	厉庄镇中心污水处理厂
	0.05
	2.19
	49.36
	55.44

	13
	赣榆区
	连云港石清污水处理有限公司
	0.08
	3.1
	43.12 
	96.18

	14
	赣榆区
	沙河镇建民生活污水处理厂
	0.08
	4.96
	68.94
	125.03

	15
	赣榆区
	塔山镇城前污水处理有限公司
	0.05
	1.52
	33.83
	94.95

	16
	赣榆区
	塔山镇土城污水处理有限公司
	0.05
	0.39
	8.94
	74.46

	合计
	全运行比例%：90
	0.56
	23.12
	46.25 
	75.08

	17
	东海县
	安峰镇污水处理厂
	0.25
	1.81
	8.08 
	173.09

	18
	东海县
	白塔埠镇污水处理厂
	0.15
	7.39
	54.75 
	163.82

	19
	东海县
	房山镇污水处理厂
	0.15
	6.16
	45.65
	90.54

	20
	东海县
	洪庄镇东塔桥村生活污水处理厂
	0.05
	1.84
	40.97
	92.81

	21
	东海县
	黄川镇污水处理厂
	0.05
	2.77
	61.76
	50.14

	22
	东海县
	李埝乡生活污水处理厂
	0.05
	0.54
	12.22 
	122.01

	23
	东海县
	平明镇污水处理厂
	0.15
	6.31
	46.77 
	124.49

	24
	东海县
	青湖镇污水处理厂
	0.15
	1.64
	12.21
	164.73

	25
	东海县
	曲阳乡赵庄村生活污水处理厂
	0.05
	2.09
	46.46
	34.51

	26
	东海县
	山左口乡山西村生活污水处理厂
	0.05
	0.53
	11.97 
	112.4

	27
	东海县
	石湖乡小娄村生活污水处理厂
	0.05
	1.12
	25
	221.83

	28
	东海县
	石梁河镇污水处理厂
	0.05
	0.91 
	20.4 
	101.6

	29
	东海县
	双店镇新昌沂村生活污水处理厂
	0.05
	0.46
	10.36 
	70.18

	30
	东海县
	桃林镇小桃林村污水处理厂
	0.15
	2.68
	19.87 
	78.9

	31
	东海县
	驼峰乡污水处理厂
	0.05
	0.87
	19.44
	82.07 

	32
	东海县
	温泉镇污水处理厂
	0.5
	10.04
	22.33 
	126.47

	33
	东海县
	张湾乡后湾村生活污水处理厂
	0.05
	1.14
	25.44 
	108.21

	合计
	全运行比例%：52.9
	2
	48.4
	26.89
	112.78

	34
	灌云县
	东王集污水处理厂
	0.1
	2.45
	54.65
	219.68

	35
	灌云县
	龙苴污水厂
	0.2
	1.77
	9.84 
	128.88

	36
	灌云县
	南岗乡污水处理厂
	0.1
	1.58
	35.73 
	143.74

	37
	灌云县
	四队污水厂
	0.1
	3.37
	37.97
	238.27

	38
	灌云县
	同兴镇污水厂
	0.3
	5.41
	20.05 
	137.75

	39
	灌云县
	图河镇污水处理厂
	0.1
	3.91 
	86.91 
	65.24

	40
	灌云县
	下车镇污水处理厂
	0.2
	3.85
	21.43 
	76.35

	41
	灌云县
	杨集污水厂
	0.2
	7.42
	41.27 
	74.19

	42
	灌云县
	圩丰污水厂
	0.1
	6.39
	71.04 
	121.51

	合计
	全运行比例%：88.9
	1.4
	36.2
	32.22
	132.95

	43
	灌南县
	百禄污水厂
	0.05
	3.25
	77.4 
	38.81

	44
	灌南县
	堆沟污水厂
	0.1
	2.66
	29.59
	26.83

	45
	灌南县
	灌南县上淋污水处理厂
	0.05
	3.46
	77.76
	31.4

	46
	灌南县
	灌南县新集污水处理有限公司
	0.05
	2.95
	65.7 
	67.64

	47
	灌南县
	孟兴庄污水厂
	0.05
	2.36
	53.8
	60.7

	48
	灌南县
	三口镇污水处理厂
	0.2
	7.48
	41.58 
	23.84

	49
	灌南县
	汤沟镇污水处理厂
	0.1
	2.11
	23.72
	24.38

	50
	灌南县
	田楼镇污水处理厂
	0.2
	6.37
	35.39 
	63.99

	51
	灌南县
	张店污水厂
	0.05
	2.71
	60.4 
	34.92

	合计
	全运行比例%：100
	0.85
	33.38
	43.95 
	41.23

	总计
	7.115
	240.82
	38.49 
	101.81




附件5              
省系统第一季度建制镇季报报送情况表
	序号
	县区
	厂名
	存在问题

	1
	连云区
	所有乡镇厂
	未填报乡镇污水处理费征收标准
未填报新增管网数量
吨水电耗异常偏高
未填报产泥量

	2
	海州区
	所有乡镇厂
	未填报乡镇污水处理费征收标准
未填报新增管网数量
除锦屏镇外未填报产泥量

	3
	赣榆区
	黑林镇、塔山镇乡镇厂
	未填报产泥量

	4
	赣榆区
	除墩尚镇外乡镇厂
	未填报新增管网数量

	5
	东海县
	所有乡镇厂
	未填报新增管网数量

	6
	东海县
	温泉镇污水处理厂
	未填报产泥量
未填报用电量

	7
	灌云县
	南岗乡污水厂
	未填报产泥量
吨水电耗异常偏高

	8
	灌云县
	龙苴污水厂
	吨水电耗异常偏高

	9
	灌云县
	所有乡镇厂
	未填报新增管网数量

	10
	灌南县
	所有乡镇厂
	未填报新增管网数量



